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El. zásuvka 230 V/16 A, VDO  - barva zásuvky  oranžová, označená "VDO" dle ČSN 332000-7-710  - 1200 mm vysoko, nebo pod parapet
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Elektrostaticky vodivá podlaha dle ČSN 33200-7-710
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zásuvka 2RJ45 pro LAN/LAN strukturované kabeláže CAT 6 - dle projektu slaboproudu. - 1200mm vysoko, nebo vedle silnoproudých zásuvek
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El. zásuvka 230 V/16 A, samostatně jištěná - 1200 mm vysoko, 
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El. zásuvka 230 V/16 A, "MDO"  - barva zásuvky  bílá, označená "MDO" dle ČSN 332000-7-710  - 1200 mm vysoko, nebo pod parapet
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El. zásuvka 230 V/16 A, "MDO" dle ČSN 332000-7-710  - 400 mm vysoko
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El. zásuvka 230 V/16 A, "MDO" dle ČSN 332000-7-710 pro TV - 2000 mm vysoko
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El. zásuvka 230 V/16 A, ZIS  - barva zásuvky  žlutá, označená "ZIS" dle ČSN 332000-7-710  - 1200 mm vysoko, nebo pod parapet
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El. zásuvka 230 V/16 A, napájená z DO (důležitých obvodů), záskok dle normy ČSN 332000-7-710 Barva zásuvky zelená - 400 mm vysoko 
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Vývod společné televizní antény - 2000mm vysoko, v místnosti pro personál - 400mm
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Vývod vody pro čajovar ukončeno roháčkem s vnějším závitem 1/2" výška - dle baterie
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El. zásuvka 230 V/16 A, samostatně jištěná - 400 mm vysoko, 
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Uzemňovací svorky . (2ks) napojené vodičem 4 mm2 na centrální uzemňovací bod - 1200 mm vysoko, nebo vedle silnoproudých zásuvek
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Vývod stlačeného vzduchu (4 bar) z centrálního rozvodu ukončeno panelem s rychlospojkou - výška 1200mm
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El. zásuvka 230 V/16 A, napájená z DO (důležitých obvodů), záskok dle normy ČSN 332000-7-710 Barva zásuvky zelená - 1200 mm vysoko 
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El. zásuvka 230 V/20 A, napájená z DO ( důležitých obvodů) ,samostatně jištěná. Připojení přes proud. chránič 30 mA, 16A jistič s pomalou charakteristikou. - označena RTG, na operačních sálech přes vypínač propojena s výstražným světlem  - 1200 mm vysoko 
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Požadavek na senzorovou bezdotykovou baterii
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Zatřídění místností dle ČSN 332000-7-710 
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zásuvka 2RJ45 pro REZ/REZ strukturované kabeláže CAT 6 - dle projektu slaboproudu. - 1200mm vysoko, nebo vedle silnoproudých zásuvek
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zásuvka 2RJ45 pro LAN/LAN strukturované kabeláže CAT 6 - dle projektu slaboproudu. - 400mm vysoko
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El. zásuvka 230 V/25 A, napájená z DO (důležitých obvodů),samostatně jištěná. Připojení přes proud. chránič  - označena LASER - 1200 mm vysoko 

AutoCAD SHX Text
Ovládací panel operačního světla. Panel propojen s operačním světlem, stavba zajistí protrubkování o průměru 30mm od operačního světla k ovládacímu panelu. Ovládací panel dodávkou technologie - výška panelu 1400 mm.
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Výstražné světlo RTG ovládané přes vypínač napojené na zásuvky pro RTG - umístění nad vstupními dveřmi - dodávka silnoproudu
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Výstražné světlo pro LASER ovládané přes vypínač napojené na zásuvky pro LASER - umístění nad vstupními dveřmi - dodávka silnoproudu
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Vývod kyslíku, stlačeného vzduchu a vakua ukončená panýlkem a rychlospojkou  - výška 1200mm

AutoCAD SHX Text
Hybridní zásuvka pro digitalizaci operačního sálu - zásuvka + optická příprava dodávka technologie digitalizace - příprava otvoru ve stěně průměr 68mm - výška 1200mm - přívod 12  V pro napájení zásuvky 2x1,5mm2 (na sál použít více okruhů)
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El. zásuvka 230 V/16 A, ZIS  - barva zásuvky  žlutá, označená "ZIS" dle ČSN 332000-7-710  - 1200 mm vysoko, nebo pod parapet
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El. zásuvka 230 V/16 A, VDO  - barva zásuvky  oranžová, označená "VDO" dle ČSN 332000-7-710  - 400 mm vysoko
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Uzemňovací svorky . (2ks) napojené vodičem 4 mm2 na centrální uzemňovací bod - 1200 mm vysoko, nebo vedle silnoproudých zásuvek
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radiační ochrana na stěně - ekvivalent 1mm olova, případně síla ochrany dle výpočtu 
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El. zásuvka 230 V/16 A, napájená z DO (důležitých obvodů), záskok dle normy ČSN 332000-7-710 Barva zásuvky zelená - 1200 mm vysoko, samostatně jištěná
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Odpad pro jímku na sádru, ukončeno podomítkovým sifonem DN 50 - výška - 240mm
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zásuvka RJ 45  pro čidla monitorace teploty, hvězdicově propojené kabelem UTP CAT 6 (stíněné), rozvod zakončen patchpanelem v rozvaděči slaboproudu. Umístění za sledovaným zařízením.  - dle projektu slaboproudu.  - dodávka slaboproudu
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Překryv nad stolem - odtah do VZT - průměr 250mm - přívod do osy pracovní plochy

AutoCAD SHX Text
El. zásuvka 230 V/16 A, pro počítač v přípravně. Příkon pro jedno pracoviště 750W. - označena PC - 400 mm vysoko, nebo pod parapet
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Přívod el. proudu 230 V/16 A z "VDO", "ZIS", slaboproudu a ochranného pospojování do stropního chirurgického stativu Osazení stativu::     - 6x zásuvka VDO - 14x zásuvka ZIS - 1x el. zásuvka MDO pro RTG (jištění s chrakteristikou D) - 3x dvojitá zásuvka ochranného pospojení - 2x datová zásuvka min CAT 6 2x2RJ45 LAN/LAN, LAN/LAN - 1x chránička k hlavnímu aktivnímu prvku digitalizace                               pro dvě hybridní zásuvky digitalizace
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Vývody medicinálních plynů do stropního chirurgického stativu ukončené rychlospojkou Osazení stativu:   - 2x stlačený vzduch - 2x vakuum - 1x oxid uhličitý - odtah plynů koagulace - stlačený vzduch pro pohon nástrojů
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Přívod el. proudu 230 V/16 A z "VDO", "ZIS", slaboproudu a ochranného pospojování do stropního anesteziologického stativu Osazení stativu::     - 6x zásuvka VDO - 13x zásuvka ZIS - 4x dvojitá zásuvka ochranného pospojení - 2x datová zásuvka min CAT 6 2x2RJ45 LAN/LAN, LAN/LAN - 1x chránička k hlavnímu aktivnímu prvku digitalizace   pro dvě hybridní zásuvky digitalizace 

AutoCAD SHX Text
Vývody medicinálních plynů do stropního anesteziologického stativu Osazení stativu:   - 2x kyslík - 2x vakuum - 2x stlačený vzduch - 2x N2O  - odtah vydechovaných plynů

AutoCAD SHX Text
Vývod el. proudu pro stávající operační svítidlo z VDO (UPS + ZIS) dle ČSN EN 332000-7-710 - ke svítidlu volný konec kabelu 1m v místě kotvení operačního světla.  - přívod kabelu z centrálního zemnícího kabelu 6mm2, (zelenožlutý kabel). - montáž včetně kotevního prvku zajistí stavba (kotevní prvek dodá dodavatel svítidla - vývod 230V (VDO)pro napájení monitorů na svítidle (4m volný konec kabelu)(příprava) - video kabel od kamery k videomanagementu - přívod datového kabelu UTP Cat. 6a 2xRJ45 LAN/LAN  - protrubkování (2x husí krk - dodávka stavby) ovládacího kabelu kamery k ovládacímu panelu na stěně (kabely - dodávka technologie svítidla) - chranička k hlavnímu aktivnímu prvku digitalizace pro jednu zásuvku digitalizace

AutoCAD SHX Text
Vývod el. proudu pro stropní vyšetřovací svítidlo z VDO - 230V, volný konec kabelu 1m v místě kotvení vyšetřovacího světla - přívod vést přes vypínač na stěně - přívod kabelu z centrálního zemnícího kabelu 4mm2, (zelenožlutý kabel). - stavba zajistí výztuhu ve stěne, pokud je třeba, montáž světla a kotvení zajistí dodavatel svítidla. - v případě požadavku výrobce na přívod 24V nutno umístit trafo 230V/24V v rozvaděči - váha světla 15kg - výška vývodu 2000mm
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Přívod el. proudu 230 V/16 A z "VDO", "ZIS", slaboproudu a ochranného pospojování do stropního zdrojového mostu. Osazení stropního zdrojového mostu pro 1 lůžko:     - 2x zásuvka VDO - 8x zásuvka ZIS - 3x dvojitá zásuvka ochranného pospojení - 2x datová zásuvka min CAT 6 2x2RJ45 LAN/LAN, LAN/LAN - systém dorozumívání sestra pacient - dodávka slaboproudu    

AutoCAD SHX Text
Vývody medicinálních plynů do stropního zdrojového mostu ukončené rychlospojkou Osazení zdrojového mostu pro 1 lůžko:   - 2x stlačený vzduch - 2x vakuum - 2x kyslík 
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PROJEKT LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO OSTATNÍ PROFESE. PŘI REALIZACI JE NUTNÉ VYCHÁZET  LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO OSTATNÍ PROFESE. PŘI REALIZACI JE NUTNÉ VYCHÁZET LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO OSTATNÍ PROFESE. PŘI REALIZACI JE NUTNÉ VYCHÁZET  TECHNOLOGIE SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO OSTATNÍ PROFESE. PŘI REALIZACI JE NUTNÉ VYCHÁZET TECHNOLOGIE SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO OSTATNÍ PROFESE. PŘI REALIZACI JE NUTNÉ VYCHÁZET  SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO OSTATNÍ PROFESE. PŘI REALIZACI JE NUTNÉ VYCHÁZET SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO OSTATNÍ PROFESE. PŘI REALIZACI JE NUTNÉ VYCHÁZET  JAKO PODKLAD PRO OSTATNÍ PROFESE. PŘI REALIZACI JE NUTNÉ VYCHÁZET JAKO PODKLAD PRO OSTATNÍ PROFESE. PŘI REALIZACI JE NUTNÉ VYCHÁZET  PODKLAD PRO OSTATNÍ PROFESE. PŘI REALIZACI JE NUTNÉ VYCHÁZET PODKLAD PRO OSTATNÍ PROFESE. PŘI REALIZACI JE NUTNÉ VYCHÁZET  PRO OSTATNÍ PROFESE. PŘI REALIZACI JE NUTNÉ VYCHÁZET PRO OSTATNÍ PROFESE. PŘI REALIZACI JE NUTNÉ VYCHÁZET  OSTATNÍ PROFESE. PŘI REALIZACI JE NUTNÉ VYCHÁZET OSTATNÍ PROFESE. PŘI REALIZACI JE NUTNÉ VYCHÁZET  PROFESE. PŘI REALIZACI JE NUTNÉ VYCHÁZET PROFESE. PŘI REALIZACI JE NUTNÉ VYCHÁZET  PŘI REALIZACI JE NUTNÉ VYCHÁZET PŘI REALIZACI JE NUTNÉ VYCHÁZET  REALIZACI JE NUTNÉ VYCHÁZET REALIZACI JE NUTNÉ VYCHÁZET  JE NUTNÉ VYCHÁZET JE NUTNÉ VYCHÁZET  NUTNÉ VYCHÁZET NUTNÉ VYCHÁZET  VYCHÁZET VYCHÁZET ZEJMÉNA Z PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. Provedení elektroinstalace v ostatních nezdravotnických prostorách se řeší dle příslušné ČSN EN Požadavky elektrických instalaci v zdravotnických prostorách řeší ČSN EN 33200-7-710. Zařazení zdravotnických prostor dle ČSN EN do daných skupin je uvedeno symbolem v kroužku u názvu místnosti. Způsob napájení elektrických zásuvek a všech pevně instalovaných elektrických spotřebičů ve zdravotnických prostorách  napájení elektrických zásuvek a všech pevně instalovaných elektrických spotřebičů ve zdravotnických prostorách napájení elektrických zásuvek a všech pevně instalovaných elektrických spotřebičů ve zdravotnických prostorách  elektrických zásuvek a všech pevně instalovaných elektrických spotřebičů ve zdravotnických prostorách elektrických zásuvek a všech pevně instalovaných elektrických spotřebičů ve zdravotnických prostorách  zásuvek a všech pevně instalovaných elektrických spotřebičů ve zdravotnických prostorách zásuvek a všech pevně instalovaných elektrických spotřebičů ve zdravotnických prostorách  a všech pevně instalovaných elektrických spotřebičů ve zdravotnických prostorách a všech pevně instalovaných elektrických spotřebičů ve zdravotnických prostorách  všech pevně instalovaných elektrických spotřebičů ve zdravotnických prostorách všech pevně instalovaných elektrických spotřebičů ve zdravotnických prostorách  pevně instalovaných elektrických spotřebičů ve zdravotnických prostorách pevně instalovaných elektrických spotřebičů ve zdravotnických prostorách  instalovaných elektrických spotřebičů ve zdravotnických prostorách instalovaných elektrických spotřebičů ve zdravotnických prostorách  elektrických spotřebičů ve zdravotnických prostorách elektrických spotřebičů ve zdravotnických prostorách  spotřebičů ve zdravotnických prostorách spotřebičů ve zdravotnických prostorách  ve zdravotnických prostorách ve zdravotnických prostorách  zdravotnických prostorách zdravotnických prostorách  prostorách prostorách pro lékařské účely je dán typem místnosti dle ČSN EN 332000-7-710, který je uveden číslem v kroužku u názvu  lékařské účely je dán typem místnosti dle ČSN EN 332000-7-710, který je uveden číslem v kroužku u názvu lékařské účely je dán typem místnosti dle ČSN EN 332000-7-710, který je uveden číslem v kroužku u názvu  účely je dán typem místnosti dle ČSN EN 332000-7-710, který je uveden číslem v kroužku u názvu účely je dán typem místnosti dle ČSN EN 332000-7-710, který je uveden číslem v kroužku u názvu  je dán typem místnosti dle ČSN EN 332000-7-710, který je uveden číslem v kroužku u názvu je dán typem místnosti dle ČSN EN 332000-7-710, který je uveden číslem v kroužku u názvu  dán typem místnosti dle ČSN EN 332000-7-710, který je uveden číslem v kroužku u názvu dán typem místnosti dle ČSN EN 332000-7-710, který je uveden číslem v kroužku u názvu  typem místnosti dle ČSN EN 332000-7-710, který je uveden číslem v kroužku u názvu typem místnosti dle ČSN EN 332000-7-710, který je uveden číslem v kroužku u názvu  místnosti dle ČSN EN 332000-7-710, který je uveden číslem v kroužku u názvu místnosti dle ČSN EN 332000-7-710, který je uveden číslem v kroužku u názvu  dle ČSN EN 332000-7-710, který je uveden číslem v kroužku u názvu dle ČSN EN 332000-7-710, který je uveden číslem v kroužku u názvu  ČSN EN 332000-7-710, který je uveden číslem v kroužku u názvu ČSN EN 332000-7-710, který je uveden číslem v kroužku u názvu  EN 332000-7-710, který je uveden číslem v kroužku u názvu EN 332000-7-710, který je uveden číslem v kroužku u názvu  332000-7-710, který je uveden číslem v kroužku u názvu 332000-7-710, který je uveden číslem v kroužku u názvu  který je uveden číslem v kroužku u názvu který je uveden číslem v kroužku u názvu  je uveden číslem v kroužku u názvu je uveden číslem v kroužku u názvu  uveden číslem v kroužku u názvu uveden číslem v kroužku u názvu  číslem v kroužku u názvu číslem v kroužku u názvu  v kroužku u názvu v kroužku u názvu  kroužku u názvu kroužku u názvu  u názvu u názvu  názvu názvu místnosti. Telefonní přístroje a systém dorozumívání sestra pacient nejsou součástí řešení zdravotnické technologie. Nástěnné držáky s televizory (pokud je projekt obsahuje) budou připevněny ve výši cca 2 m, případně ze stropu. U  držáky s televizory (pokud je projekt obsahuje) budou připevněny ve výši cca 2 m, případně ze stropu. U držáky s televizory (pokud je projekt obsahuje) budou připevněny ve výši cca 2 m, případně ze stropu. U  s televizory (pokud je projekt obsahuje) budou připevněny ve výši cca 2 m, případně ze stropu. U s televizory (pokud je projekt obsahuje) budou připevněny ve výši cca 2 m, případně ze stropu. U  televizory (pokud je projekt obsahuje) budou připevněny ve výši cca 2 m, případně ze stropu. U televizory (pokud je projekt obsahuje) budou připevněny ve výši cca 2 m, případně ze stropu. U  (pokud je projekt obsahuje) budou připevněny ve výši cca 2 m, případně ze stropu. U (pokud je projekt obsahuje) budou připevněny ve výši cca 2 m, případně ze stropu. U  je projekt obsahuje) budou připevněny ve výši cca 2 m, případně ze stropu. U je projekt obsahuje) budou připevněny ve výši cca 2 m, případně ze stropu. U  projekt obsahuje) budou připevněny ve výši cca 2 m, případně ze stropu. U projekt obsahuje) budou připevněny ve výši cca 2 m, případně ze stropu. U  obsahuje) budou připevněny ve výši cca 2 m, případně ze stropu. U obsahuje) budou připevněny ve výši cca 2 m, případně ze stropu. U  budou připevněny ve výši cca 2 m, případně ze stropu. U budou připevněny ve výši cca 2 m, případně ze stropu. U  připevněny ve výši cca 2 m, případně ze stropu. U připevněny ve výši cca 2 m, případně ze stropu. U  ve výši cca 2 m, případně ze stropu. U ve výši cca 2 m, případně ze stropu. U  výši cca 2 m, případně ze stropu. U výši cca 2 m, případně ze stropu. U  cca 2 m, případně ze stropu. U cca 2 m, případně ze stropu. U  2 m, případně ze stropu. U 2 m, případně ze stropu. U  m, případně ze stropu. U m, případně ze stropu. U  případně ze stropu. U případně ze stropu. U  ze stropu. U ze stropu. U  stropu. U stropu. U  U U zavěšené technologie, nebo nábytku (například zavěšené skříňky) je třeba počítat s výztuhou SDK příček. Horní skříňky kuchyňských linek, závěsných skříněk v kancelářích, čistících místnostech, úklidu, nebo  očistě pacienta budou připevněny ve výši 1995mm - 2200mm od čisté podlahy. Je třeba počítat s výztuhou sádrokartonových příček. Dřezy a umyvadla jsou napojeny běžným způsobem. Typ baterie (stojánková, nebo nástěnná) určí projektant ZTI ve  a umyvadla jsou napojeny běžným způsobem. Typ baterie (stojánková, nebo nástěnná) určí projektant ZTI ve a umyvadla jsou napojeny běžným způsobem. Typ baterie (stojánková, nebo nástěnná) určí projektant ZTI ve  umyvadla jsou napojeny běžným způsobem. Typ baterie (stojánková, nebo nástěnná) určí projektant ZTI ve umyvadla jsou napojeny běžným způsobem. Typ baterie (stojánková, nebo nástěnná) určí projektant ZTI ve  jsou napojeny běžným způsobem. Typ baterie (stojánková, nebo nástěnná) určí projektant ZTI ve jsou napojeny běžným způsobem. Typ baterie (stojánková, nebo nástěnná) určí projektant ZTI ve  napojeny běžným způsobem. Typ baterie (stojánková, nebo nástěnná) určí projektant ZTI ve napojeny běžným způsobem. Typ baterie (stojánková, nebo nástěnná) určí projektant ZTI ve  běžným způsobem. Typ baterie (stojánková, nebo nástěnná) určí projektant ZTI ve běžným způsobem. Typ baterie (stojánková, nebo nástěnná) určí projektant ZTI ve  způsobem. Typ baterie (stojánková, nebo nástěnná) určí projektant ZTI ve způsobem. Typ baterie (stojánková, nebo nástěnná) určí projektant ZTI ve  Typ baterie (stojánková, nebo nástěnná) určí projektant ZTI ve Typ baterie (stojánková, nebo nástěnná) určí projektant ZTI ve  baterie (stojánková, nebo nástěnná) určí projektant ZTI ve baterie (stojánková, nebo nástěnná) určí projektant ZTI ve  (stojánková, nebo nástěnná) určí projektant ZTI ve (stojánková, nebo nástěnná) určí projektant ZTI ve  nebo nástěnná) určí projektant ZTI ve nebo nástěnná) určí projektant ZTI ve  nástěnná) určí projektant ZTI ve nástěnná) určí projektant ZTI ve  určí projektant ZTI ve určí projektant ZTI ve  projektant ZTI ve projektant ZTI ve  ZTI ve ZTI ve  ve ve spolupráci s architektem. Napojení dřezů a umyvadel se provede dle běžných zvyklostí. MÍSTO VSTUPU KABELOVÝCH PŘÍVODŮ DO LŮŽKOVÝCH RAMP A ZPŮSOB INSTALACE RAMP  URČÍ PROJEKT ROZVODU MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ STEJNĚ JAKO ZPŮSOB KOTVENÍ DRŽÁKŮ NA MONITORY A INFUZNÍ TECHNIKU (POKUD JE PROJEKT OBSAHUJE). POZOR!!!  PŘEDMĚTY SANITÁRNÍ KERAMIKY, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ NÁBYTKU JSOU DODÁVKY STAVBY. SIFONY A BATERIE JSOU DODÁVKOU STAVBY, NEBO ZTI. 
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