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LEGENDA V/T

PRIVODNI POTRUBI
ODVODNI POTRUBI

FLEXIBILNI, OHEBNA HADICE
POZARNI 1ZOLACE

CU POTRUBI

OHEBNY TLUMIC HLUKU

TLUMIC HLUKU KRUHOWY
TLUMIC HLUKU 4—HRANNY

VENKOVNI KONDENZACNI
CHLADICI JEDNOTKA

VNITRNI NASTENNA JEDNOTKA
VNITRNI' KAZETOVA JEDNOTKA
VENTILATOR

POZARNI KLAPKA

REGULATOR PRUTOKU

ZPETNA KLAPKA

REGULACNI KLAPKA

STERBINOVA vyust

HEPA-FILTRY TRIDY H13

PRIVODNI ANEMOSTAT

ODVODNI ANEMOSTAT

PRIVODNI VYUSTKA

ODVODNI VYUSTKA

TALIROVY VENTIL

PROTIDESTOVA ZALUZIE

MNOZSTVI VZDUCHU V MISTNOSTI

POZICE JEDNOTKY

POZICE ELEMENTU

MNOZSTVI VZDUCHU
KOTY POTRUBI

POZADAVEK NA PROFESI MAR
POZADAVEK NA PROFES| ELE
POZADAVEK NA PROFESI ZTI

POZADAVEK NA PROFESI (T

POZADAVEK NA PROFESI CHL
POZADAVEK NA PROFESI EPS
POZADAVEK NA PROFES| PARA

egenda mistnosti o.NP
&.m. |ndzev mistnosti plocha [&m. |ndzev mistnosti plocha [&m. |ndzev mistnosti plocha
(m2) (m2) (m2)
5125|POKOJ 2-LUZKA 21,2
5001|SCHODISTE 12,3] 5058a|POKOJ 3-LUZKA 35,5
5126 [HYGIENICKA BUNKA 4,2
5002 |CHODBA 20,7 5058b|HYG. BUNKA 5
5003 |VYTAH V1—PERSONAL 8,9 ° 5127|POKOJ 2—LUZKA 216
5004 |SLABOPROUD 7,2| 5059|POKOJ 2-LUZKA 21,8 ]
5128 |HYGIENICKA BUNKA 4,2
5005a|CHODBA 29,8 5060|HYGIENICKA BUNKA 4,2
5005b|CHODBA 99,2 ° 5129|POKOJ 2-LUZKA 21,6
5005¢|CHODBA 25,3|  5061|POKOJ 2—-LUZKA 21,8 -
5005d|CHODBA 53,1 5 5130|HYGIENICKA BUNKA 4,2
= 005¢ |JDELNA 55 3]_5062|HYGIENICKA BUNKA 4,2
5006 |ELEKTRO 6,3 X
5063 |POKOJ 2-LUZKA 23,71 5131|STANOVISTE SESTRA 22,8
5007|CISTICI MISTNOST 100 &84l HYGIENICKA BUNKA 6.3 - .
5132 |VYSETROVNA ,
5008|GPRAVNA LUZEK 11,5|__5065|CHODBA H,3
5066 |CHODBA 16,5
5009|SPINAVE PRADLO 11,6 5133|DENNI MISTNOST ZAMES. 15,6
5010|0KLID 4,2| 5067 PRIVAR 2481 5134 sKLAD 13,7
_ 5068 |UMYVARNA 3,6
5011|POKOJ 2—-LUZKA 22,4 5135|VYSETROVNA 21,3
N 42| 5069|VRCHNI SESTRA 27,1 )
5012 |HYGIENICKA BUNKA 5136|POKOY 2-LUTKA 216
. 5070|PRACOVNA LEKAR 22,7 ]
5013|POKOJ 2-LUZKA 21,6 5137 |HYGIENICKA BUNKA 4,2
¢ BUi s 5071|PRACOVNA LEKAR 22,7
5014|HYGIENICKA BUNKA , .
5072|PRACOVNA LEKAR 26,8 5138|POKOJ 2-LUZKA 210
5015|POKOJ 2-LUZKA 228| < bRACOVNA LEKARI 20,0|_5139|HYGIENICKA BURKA 4,2
5016|HYGIENICKA BUNKA 4,2| 5074|PREDSIN WC—PEROSNAL 3,9 .
=075 WC—PERSONAL 7 6_5140|POKO 2—LUZKA 21,6
5017|POKOJ 2—=LUZKA 21,71 5076 S;RCHA—PERSONAL 1,9 5141|HYGIENICKA BUNKA 472
5077 |PREDSIN WC—PERSONAL 3,8
. 5142 [NEOBSAZENO -
5018|HYGIENICKA BUNKA 4,2
5078|SPRCHA PERSONAL 1,7 5143 INEOBSAZENO ~
N T 91 615079 WC—PERSONAL 1,6
— 5080|ZASEDACI MISTNOST 28,6| 5144|SCHODISTE 16,8
5020 [HYGIENICKA BUNKA 4,2
5021|POKOJ 2-LUZKA 21,6 5146 |VYTAH V9—ODPAD 8,9
N 2081b|ATRIUM 5147|VYTAH V8—PACIENT 8,9
. 5083|VYTAH V5 7,4| 5148a|REHABILITACE 24,8
5023|POKOJ 2—-LUZKA 21,7
] 5148b|SKLAD MATERIALU 5,9
5024 |HYGIENICKA BUNKA 4,2 5084 |SCHODISTE 18,3 . £ . 66
, . 5085 VITAH V6 7.4]_5149|CAJOVA KUCHWN ,
2025|POKOJ 2-LUZKA 2| 5086 VYTAH V7—JiDLO 74| s150|®STE PRADLO 51
5026 |HYGIENICKA BUNKA 4,2
5151|ASIST. OCISTA PACIENTA 8,6
. 5101|SCHODISTE 12,3
5027 |POKOJ 2—LUZKA 21,6 5150 |SKLAD 70
5028|HYGIENICKA BUNKA 4,2| 5102]CHODBA 20,7) 5153|PREDSIN WC—ZENY 2,7
5103|VYTAH V10—PERSONAL 8,9 5154|WC—ZENY 2,4
5029|POKOJ 2-LUZKA 21,6/ 5104 |SLABOPROUD 7,2| 5155|PREDSIN WC—MUZI 2,6
5156 |WC—MUZI 1,9
5030|HYGIENICKA BUNKA 4,2| ©105a|CHODBA ggi
5105b|CHODBA 2} 5157|POKOJ 3-LUZKA 37,4
5105¢|CHODBA 25,3
5105¢|JIDELNA 52,3
6,3| 5159|POK0OJ 2-LUZKA 21,8
5032 |VYSETROVNA 21,1 2106 |ELEKTRO
5107|GISTICI MISTNOST 11,0]5160|HYGIENICKA BUNKA 4,2
5033|DENNI MISTNOST ZAMES. 15,6 ,
5108|OPRAVNA LUZEK 11,5| 5161|POKOJ 2-LUZKA 21,8
5034 |SKLAD 13,7 ]
5109|8PINAVE PRADLO 11,6 5162|HYGIENICKA BUNKA 4,2
213 .
5035] VYSETROVNA 2 5110{0KLID 42| 5163|POKOJ 2-LUZKA 237
5036|POKOJ 2-LUZKA 218 oi11lpoKoy 2-LOZKA 22.4| _5164|HYGIENICKA BUNKA 6,3
. 5165|CHODBA 42,1
5037|HYGIENICKA_BUNKA 42| 5112 |HYGENICKA BUNKA 4,2 51661 CHODBA 16,5
5038|POK0J 2—LUZKA 21,6 .
5113|POKOJ 2—-LUZKA 206 o lommAR 248
5039 |HYGIENICKA BUNKA 4,2 .
42 .
5114|HYGIENICKA BUNKA 5168 | UMIVARNA 36
5040|POKOJ 2-LUZKA 2180 5115|pokod 2-LOZKA 22,8
£ BUR 49 5169|PRACOVNA LEKAR 27,1
S041HYGIENICKA BUNKA 21 5116|HYGIENICKA BUKKA 4,2
S042INEOBSAZENO - ] 5170|VRCHNI SESTRA 22,7
5043 |NEOBSAZENO =| 5117|POKOJ 2-LUZKA 21,7
5171|PRACOVNA LEKAR 22,5
5044 |SCHODISTE 16,8|  5118|HYGIENICKA BUNKA 4,2
5172|PRACOVNA LEKAR 26,8
5045|CHODBA 29,5 5119|POKOJ 2-LUZKA 21.8| 5173|MeDIC 20,0
¢ _ 8,9 . X WO
5047|VYTAH V3—PACIENT 8,9 5175|WC—PERSONAL 1,7
5048 |NEOBSAZENO =1 5121lPOKOJ 2=LUZKA 21,6] 5176|SPRCHA—PERSONAL 2,3
. 5177|PREDSIN WC—PERSONAL 2,5
5049|CAJOVA KUCHN 661 5122|HYGIENICKA BURKA 4,2 s178l0kLID 28
5050(CISTE PRADLO 5,1 . 5179|WC—PERSONAL 1,7
5123|POK0J 2—LUZKA 21,7
5051/ ASIST. OGISTA PACIENTA 8,6 . 5180/ ARCHIV 29,4
5124 |HYGIENICKA BUNKA 4,2
5052 |SKLAD 7,0
5053|PREDSIN WC—ZENY 2,7
5054 |WC—ZENY 2,4
5055a|PREDSIN WC—MUZI 2,6
5055b |WC—MUZI 1,9
5056 |REHABILITACE 26,3
5057 [HYGIENICKA BUNKA 4,3
0 DIVIZE REALIZACE
Dodatek [Datum Popis zmény Vypracoval Kontroloval
Hlavni inzenyr projektu | Zodpovédny projektant Vypracoval Kontroloval -
Ing. Antonin Pekarek Josef Jand&ik Ing. Antonin Pekarek EEM (
Projekty vzduchotechniky
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Investor: Pardubicky kraj, Komenského ndmésti 125, 532 11 Pardubice tel.. +420 544 500 811
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stupen dokumentace DSPS
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