
90
0

12
00

45
0

60
0

50
0

50

200 5300 400

2100 1700 2100

225 1650 225 225 1650 225

2400 650 800 1100 800 1100 800 650

5350 1900

R=250
R=250

1.16

1.15

1.13
1.13

1.151.15

1.11

1.15

1.16

1.14

regulace R SADA 435/VO/50 + regulátor otá ček

regulace R SADA 484/VO/33 + regulátor otá ček

napojit do stávajícího el. rozvad ěče
v elektrorozvodn ě, jišt ění C 25 A

Stupeň

Č. výkresu

Zak. číslo

PROJEKTANT

INVESTOR

ČÁST

OBSAH

Datum

Měřítko

Formát

Ing. arch. Jaňáková  Jiřina, Slezská 136, Praha - Vinohrady

SLEZSKÁ 136 ,  PRAHA , I ČO  455 64 604

1/2014

PS

Nemocnice Moravská Třebová

1:50

2A4
PS1- VZDUCHOTECHNIKA

JAŇÁK - PROJEKTOVÁNÍ

Rekonstrukce a modernizace stravovacího za řízení
provozu Nemocnice v Moravské T řebové

Řez digesto ří 104

sádrokartonový podhled na ocel. kci


