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PROJEKTANT

EL.SÍ : TN-S 1/N/PE AC 1x230 V, 50 Hz

OCHRANA P ED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE SN EN 61140:03 ed.3
ZÁKLADNÍ OCHRANA: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
ZÁKLADNÍ OCHRANA: KRYTY

I PORUŠE: OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

LEGENDA:
RE NOVÁ ELEKTROM ROVÁ ROZVODNICE 
R1 UPRAVENÁ HLAVNÍ ROZVODNICE OBJEKTU (POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 min.
AN01 TOTAL STOP TLA ÍTKO (PODP OVÁ CÍVKA RE)
AN02 CENTRÁL STOP TLA ÍTKO (NAP OVÁ CÍVKA R1)
1PEV1 POŽÁRNÍ VENTILÁTOR 230 V/0,48 kW (RS 70-40 L1 Sileo)
1SM2 SERVOPOHON KLAPKY 230 V/? U VENTILÁTORU PEV typ ?
1SM3 SERVOPOHON KLAPKY 230 V/? PRO SV TLLÍK (AE-KL 710mm/500 N + KONZOLE)
UPS ZÁLOŽNÍ ZDROJ PRO VENTILÁTOR A KLAPKY 230/230 V/ ? W typ ?

OZNA ENÍ OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ (VODI  H07V-U6 ZŽ)
POŽÁRNÍ SIRÉNA typ ?HA
DETEKTOR KOU E typ ?DK1-3
DTTO VEDLEJŠÍ typ ?PT2, 3
POŽÁRNÍ TLA ÍTKO S LED SIGNALIZACÍ A RESETEM typ ?PT1

ÍDÍCÍ JEDNOTKA SE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM 230/24 V/ 5 A typ ?EPS
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?

? ?

?
?

?
?

?

OVLÁDÁNÍ: 230 V, 24 V AC, 50 Hz
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